
Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

______________________________________последствий стихийных бедствий______________________________________
(наименование территориального органа МЧС России)

___________________ Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и , т. 54-06-28, mchs@ab.ru___________________
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

_________________Отделение НД и ПР по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ДР_________________
(наименование органа государственного надзора)

656006. г. Барнаул, ул. Малахова. 169. т. 50-53-36. 46-63-39@maiI.ru

Предписание № 48/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновеиия пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 223» 
_________________________________комбинированного вида_________________________________

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, 
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 48 от «1» февраля 2021 г. начальника НД и ПР отделения по Ин­
дустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Демидова 
М.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
период с 12 ч. 00 мин. «4» февраля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «11» февраля 2021 г. проведена плано­
вая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 223» комбинированного вида, фактически осуществляющего дея­
тельность по адресу(ам): 656922, Алтайский край,. г. Барнаул, ул. Попова 112 
проверку проводил(а):
Устилко Евгений Александрович - Старший инспектор отделения НД и ПР по Индустриальному 
району ТО НД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются 
совместно с: Никурдина Ирина Ивановна_________________________________________________

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно­
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас­
ности, выявленные в ходе проверки:

№
Пред­
писа­
ния

Вид нарушений требований 
пожарной безопасности с ука­

занием мероприятия по его 
устранению и конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) 
и наименование нормативного правового 

акта Российской Федерации и (или) 
нормативного документа по пожарной 

безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены

Срок устра­
нения нару­
шения тре­

бования 
пожарной 

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполне­
нии (ука­
зывается 
только 

выполне­
ние)

1. 2. 3. 4. 5.
1 Ширина эвакуационных 

выходов на горизонталь­
ных участках путей эва­
куации менее: 1,2 м  — для 
объектов класса функцио­
нальной пожарной опас­
ности Ф1

Пункт 6.27 Строительные нормы и 
правила СНиП 21-01-97* "Пожар­
ная безопасность зданий и соору­
жений" (приняты постановлением 
Минстроя РФ от 13 февраля 1997 
г. N 18-7)

01.02.2022

2 Двери в помещении склада 
(на первом этаже) име­
ют предел огнестойкости 
менее 0,6 ч.

Пункт 1.82 Строительные нормы и 
правила СНиП 2.08.02- 
89*"Общественные здания и со­
оружения", утверждены Госстроем 
СССР (16.05.1989)

01.02.2022

3 На транзитных воздухо- пункт 7.11.1 Строительные нормы 01.02.2022
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водах отсутствуют про­
тивопожарные клапаны - 
обслуживающих помеще­
ния и склады категорий А, 
Б, B l, ВЗ или В4,

и правила СНиП 41-01-2003 
«Отопление, вентиляция и конди­
ционирование» приняты и введе­
ны в действие с 01.01.2004 г. по­
становлением Госстроя России от 
26 июня 2003 г. № 115

4 В помещении склада пре­
дел огнестойкости про­
тивопожарной преграды 
не соответствует EI45

Пункт 7.4, таб. 1 Строительные 
нормы и правила СНиП 21-01-97* 
"Пожарная безопасность зданий и 
сооружений" (приняты постанов­
лением Минстроя РФ от 13 февра­
ля 1997 г. N 18-7)

01.02.2022

5 Система оповещения лю­
дей о пожаре и управления 
эвакуацией людей не мо­
жет функционировать в 
течение времени, необхо­
димого для завершения 
эвакуации людей из зда­
ния, сооружения (не соот­
ветствует тип кабеля 
СОУЭ нг-FRLS)

(п.54, Постановление Правитель­
ства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об 
утверждении Правил противопо­
жарного режима в Российской Фе­
дерации»); ч. 3 ст. 84 Федерально­
го закона от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о требо­
ваниях пожарной безопасности»; 
п. 3.9 Нормы пожарной безопас­
ности 104-03» Системы оповеще­
ния и управления эвакуации лю­
дей при пожарах в зданиях и со­
оружениях», утв. приказом МЧС 
РФ от 20 июня 2003 г. N 323).

01.02.2022

6 Звуковые сигналы СОУЭ 
не обеспечивают общий 
уровень звука, производи­
мыми оповещателями не 
менее 75 дБА

пункт 3.14 Нормы пожарной без­
опасности 104-03" Системы опо­
вещения и управления эвакуации 
людей при пожарах в зданиях и 
сооружениях", утв. приказом МЧС 
РФ от 20 июня 2003 г. N 323

01.02.2022

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения 
одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, уста­
новленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техниче­
ском регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим 
Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регули­
ровании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-Ф3 от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, 
п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен­
ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и 
граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность 
по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие 
предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: ру­
ководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имуще­
ства; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи­
тели организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


